2. sz. Melléklet

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ légkezelő gépek rezgésdiagnosztikai állapotfelmérésének műszaki tartalma

· rezgésmérés és frekvenciaelemzés a 10-10 000 Hz frekvencia tartományban

· a ventilátorok általános gépállapotának – egyensúlyozatlanság, közlőmű hibák, durvább villamos hibák, durvább légszállítási rendellenesség – értékelése

· a gördülőcsapágyak állapotának értékelése

· rendellenesség esetén a rezgéskeltő azonosítása

· rendellenesség esetén beavatkozási javaslattétel

· a vizsgálat végrehajtásához mérési pontok kijelölése

· mérendő rezgésjellemzők megadása gépmérésenként

· frekvenciaanalízis

· [bookmark: _GoBack]a vizsgálatról jegyzőkönyv és teljes körű dokumentáció készítése
