
Szalóki TamásTervező: 

A B C D E F G H I J K

PE

N

D1
DX³C
3P
100A
10000A/16kA

Áramköri azonosító

Leírás
EMELETI ELOSZTÓK

BETÁPLÁLÁSA

Beépített teljesítmény

Áramerősség/fázis 100

Vez-keresztmetsz 5x35

Kábel típus NYY-J

Nullázási rendszer TN

Névleges feszültség 230/400V

Ik1 max 10 kA

Ik3 max 10 kA

123

1 / 17

C F

Dátum: Fólia száma

Tervszám:
B

D

Projekt száma CAD_2014_038

CAD_2014_038 A

E
TELEKI BLANKA KOLLÉGIUM -KONYHA

ELOSZTÓK

FE FŐELOSZTÓ BŐVÍTÉS 2014.04.22.



Szalóki TamásTervező: 

A B C D E F G H I J K

PE

N

D1
DX³
3P
100A
10000A/16kA

D2
DX³C
3P
80A
10000A/16kA

D3
DX C
3P
16A
6000A/6kA

D4
DX C
3P
16A
6000A/6kA

I1
ÁVK
4P
25A

D5
DX C
1P
16A
6000A/10kA

D6
DX C
1P
16A
6000A/10kA

Áramköri azonosító

Leírás BETÁPLÁLÁS
FŐELOSZTÓBÓL

E2 - 2 EMELETI
ELOSZTÓ BETÁP

ELEKTROMOS
TŰZHELY BETÁP

ELEKTROMOS
TŰZHELY BETÁP

KONYHAI
DUGASZOLÓ
ALJZATOK

KONYHAI
DUGASZOLÓ
ALJZATOK

Beépített teljesítmény 7,7 7,7 3,3 3,3

Áramerősség/fázis 100 80 12,4 12,4 16 16

Vez-keresztmetsz 5x35 5x25 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5

Kábel típus NYY-J NYY-J MBCu MBCu MBCu MBCu

Nullázási rendszer TN

Névleges feszültség 230/400V

Ik1 max 10 kA

Ik3 max 10 kA

123

123

123

123

123

123

123

1

1

2

2

2 / 17

C F

Dátum: Fólia száma

Tervszám:
B

D

Projekt száma CAD_2014_038

CAD_2014_038 A

E
TELEKI BLANKA KOLLÉGIUM -KONYHA

ELOSZTÓK

E1- 1 EMELETI ELOSZTÓ 2014.04.22.



Szalóki TamásTervező: 

A B C D E F G H I J K

PE

N

D1
DX³
3P
80A
10000A/16kA

D2
DX C
3P
63A
6000A/6kA

D3
DX C
3P
16A
6000A/6kA

D4
DX C
3P
16A
6000A/6kA

I1
ÁVK
4P
25A

D5
DX C
1P
16A
6000A/10kA

D6
DX C
1P
16A
6000A/10kA

Áramköri azonosító

Leírás BETÁPLÁLÁS E1 -
BŐL

E3 - 3 EMELETI
ELOSZTÓ BETÁP

ELEKTROMOS
TŰZHELY BETÁP

ELEKTROMOS
TŰZHELY BETÁP

KONYHAI
DUGASZOLÓ
ALJZATOK

KONYHAI
DUGASZOLÓ
ALJZATOK

Beépített teljesítmény 7,7 7,7 3,3 3,3

Áramerősség/fázis 80 63 12,4 12,4 16 16

Vez-keresztmetsz 5x25 5x16 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5

Kábel típus NYY-J NYY-J MBCu MBCu MBCu MBCu

Nullázási rendszer TN

Névleges feszültség 230/400V

Ik1 max 10 kA

Ik3 max 10 kA

123

123

123

123

123

123

123

1

1

2

2
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Dátum: Fólia száma

Tervszám:
B

D

Projekt száma CAD_2014_038
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E
TELEKI BLANKA KOLLÉGIUM -KONYHA

ELOSZTÓK

E2 - 2 EMELETI ELOSZTÓ 2014.04.22.



Szalóki TamásTervező: 

A B C D E F G H I J K

PE

N

D1
DXB
3P
63A
6000A/6kA

D2
DX C
3P
40A
6000A/6kA

D3
DX C
3P
16A
6000A/6kA

D4
DX C
3P
16A
6000A/6kA

I1
ÁVK
4P
25A

D5
DX C
1P
16A
6000A/10kA

D6
DX C
1P
16A
6000A/10kA

Áramköri azonosító

Leírás BETÁPLÁLÁS E2 -
BŐL

E4 - 4 EMELETI
ELOSZTÓ BETÁP

ELEKTROMOS
TŰZHELY BETÁP

ELEKTROMOS
TŰZHELY BETÁP

KONYHAI
DUGASZOLÓ
ALJZATOK

KONYHAI
DUGASZOLÓ
ALJZATOK

Beépített teljesítmény 7,7 7,7 3,3 3,3

Áramerősség/fázis 63 40 12,4 12,4 16 16

Vez-keresztmetsz 5x16 5x10 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5

Kábel típus NYY-J NYY-J MBCu MBCu MBCu MBCu

Nullázási rendszer TN

Névleges feszültség 230/400V

Ik1 max 10 kA

Ik3 max 10 kA

123

123

123

123

123

123

123

1

1

2

2
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Tervszám:
B
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Projekt száma CAD_2014_038
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E
TELEKI BLANKA KOLLÉGIUM -KONYHA

ELOSZTÓK

E3 - 3 EMELETI ELOSZTÓ 2014.04.22.



Szalóki TamásTervező: 

A B C D E F G H I J K

PE

N

D1
DXB
3P
40A
6000A/6kA

D2
DX C
3P
25A
6000A/6kA

D3
DX C
3P
16A
6000A/6kA

D4
DX C
3P
16A
6000A/6kA

I1
ÁVK
4P
25A

D5
DX C
1P
16A
6000A/10kA

D6
DX C
1P
16A
6000A/10kA

Áramköri azonosító

Leírás BETÁPLÁLÁS E3 -
BŐL

E5 - 5 EMELETI
ELOSZTÓ BETÁP

ELEKTROMOS
TŰZHELY BETÁP

ELEKTROMOS
TŰZHELY BETÁP

KONYHAI
DUGASZOLÓ
ALJZATOK

KONYHAI
DUGASZOLÓ
ALJZATOK

Beépített teljesítmény 7,7 7,7 3,3 3,3

Áramerősség/fázis 40 25 12,4 12,4 16 16

Vez-keresztmetsz 5x10 5x6 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5

Kábel típus NYY-J NYY-J MBCu MBCu MBCu MBCu

Nullázási rendszer TN

Névleges feszültség 230/400V

Ik1 max 10 kA

Ik3 max 10 kA

123

123

123

123

123

123

123

1

1

2

2
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Szalóki TamásTervező: 

A B C D E F G H I J K

PE

N

D1
DXB
3P
25A
6000A/6kA

D2
DX C
3P
16A
6000A/6kA

D3
DX C
3P
16A
6000A/6kA

I1
ÁVK
4P
25A

D4
DX C
1P
16A
6000A/10kA

D5
DX C
1P
16A
6000A/10kA

Áramköri azonosító

Leírás BETÁPLÁLÁS E3 -
BŐL

ELEKTROMOS
TŰZHELY BETÁP

ELEKTROMOS
TŰZHELY BETÁP

KONYHAI
DUGASZOLÓ
ALJZATOK

KONYHAI
DUGASZOLÓ
ALJZATOK

Beépített teljesítmény 7,7 7,7 3,3 3,3

Áramerősség/fázis 25 12,4 12,4 16 16

Vez-keresztmetsz 5x6 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5

Kábel típus NYY-J MBCu MBCu MBCu MBCu

Nullázási rendszer TN

Névleges feszültség 230/400V

Ik1 max 10 kA

Ik3 max 10 kA

123

123

123

123

123

1

1

2

2
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Dátum: Fólia száma

Tervszám:
B

D

Projekt száma CAD_2014_038

CAD_2014_038 A

E
TELEKI BLANKA KOLLÉGIUM -KONYHA

ELOSZTÓK

E5 - 5 EMELETI ELOSZTÓ 2014.04.22.



Anyaglista Ár: 31/01/2014           

Ismeretlen elosztó

Legrand terméklista

Gyártó Kat.Szám Megnevezés Menny.
Legrand 409281 IDS_DISJ_DX3_10000_16KA_3P_C100 1 

Fólia száma 12 / 17

Tervszám:Projekt száma CAD_2014_038
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Tervező: Szalóki Tamás Dátum:CAD_2014_038 2014.04.22.



Anyaglista Ár: 31/01/2014           

Legrand terméklista

Gyártó Kat.Szám Megnevezés Menny.
Legrand 001660 Modultakaró fehér 5m  4 

Legrand 003451 DX Standard 3P 16A C 6000A/6kA kismegsz 2 

Legrand 006376 Lexic kismegsz. 6/10KA DX C 1P 16A 2 
Legrand 009140 ÁVK 30mA oszt. A DX 4P 25A  1 

Legrand 037261 Viking3 fáz.sorkap. 4mm2 2 vez.hez szürke 1 em.rug.  8 

Legrand 037513 Viking3 végbak univerz.12mm oszt.táv °°° 2 

Legrand 401678 XL³ 125 elosztószekrény 3 sor 54 modul 1 
Legrand 401863 EkinoxeTX ajtó 3s fehér fk  1 

Legrand 409016 IDS_DISJ_DX3_10000_16KA_3P_B100 1 
Legrand 409280 IDS_DISJ_DX3_10000_16KA_3P_C80 1 
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Tervező: Szalóki Tamás Dátum:CAD_2014_038 2014.04.22.



Anyaglista Ár: 31/01/2014           

Legrand terméklista

Gyártó Kat.Szám Megnevezés Menny.
Legrand 001660 Modultakaró fehér 5m  4 

Legrand 003451 DX Standard 3P 16A C 6000A/6kA kismegsz 2 

Legrand 003457 DX Standard 3P 63A C 6000A/6kA kismegsz. 1 
Legrand 006376 Lexic kismegsz. 6/10KA DX C 1P 16A 2 

Legrand 009140 ÁVK 30mA oszt. A DX 4P 25A  1 

Legrand 037261 Viking3 fáz.sorkap. 4mm2 2 vez.hez szürke 1 em.rug.  8 

Legrand 037513 Viking3 végbak univerz.12mm oszt.táv °°° 2 
Legrand 401678 XL³ 125 elosztószekrény 3 sor 54 modul 1 

Legrand 401863 EkinoxeTX ajtó 3s fehér fk  1 
Legrand 409015 IDS_DISJ_DX3_10000_16KA_3P_B80 1 
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Tervező: Szalóki Tamás Dátum:CAD_2014_038 2014.04.22.



Anyaglista Ár: 31/01/2014           

Legrand terméklista

Gyártó Kat.Szám Megnevezés Menny.
Legrand 003332 DX Standard kismegsz. 6/6KA B 3P 63A 1 

Legrand 003451 DX Standard 3P 16A C 6000A/6kA kismegsz 2 

Legrand 003455 DX Standard 3P 40A C 6000A/6kA kismegsz 1 
Legrand 006376 Lexic kismegsz. 6/10KA DX C 1P 16A 2 

Legrand 009140 ÁVK 30mA oszt. A DX 4P 25A  1 

Legrand 037261 Viking3 fáz.sorkap. 4mm2 2 vez.hez szürke 1 em.rug.  8 

Legrand 037263 Viking3 fáz.sorkap. 10mm2 2 vez.hez szürke 1 em.rug.  3 
Legrand 601203 Nedbox fk 3s 39m kiselosztó  1 
Legrand 601208 Nedbox ajtó 3s 39m fehér fk °° 1 

Fólia száma 15 / 17
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Tervező: Szalóki Tamás Dátum:CAD_2014_038 2014.04.22.



Anyaglista Ár: 31/01/2014           

Legrand terméklista

Gyártó Kat.Szám Megnevezés Menny.
Legrand 003330 DX Standard kismegsz. 6/6KA B 3P 40A 1 

Legrand 003451 DX Standard 3P 16A C 6000A/6kA kismegsz 2 

Legrand 003453 DX Standard 3P 25A C 6000A/6kA kismegsz 1 
Legrand 006376 Lexic kismegsz. 6/10KA DX C 1P 16A 2 

Legrand 009140 ÁVK 30mA oszt. A DX 4P 25A  1 

Legrand 037261 Viking3 fáz.sorkap. 4mm2 2 vez.hez szürke 1 em.rug.  11 

Legrand 601203 Nedbox fk 3s 39m kiselosztó  1 
Legrand 601208 Nedbox ajtó 3s 39m fehér fk °° 1 

Fólia száma 16 / 17

Tervszám:Projekt száma CAD_2014_038
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Tervező: Szalóki Tamás Dátum:CAD_2014_038 2014.04.22.



Anyaglista Ár: 31/01/2014           

Legrand terméklista

Gyártó Kat.Szám Megnevezés Menny.
Legrand 003328 DX Standard kismegsz. 6/6KA B 3P 25A 1 

Legrand 003451 DX Standard 3P 16A C 6000A/6kA kismegsz 2 

Legrand 006376 Lexic kismegsz. 6/10KA DX C 1P 16A 2 
Legrand 009140 ÁVK 30mA oszt. A DX 4P 25A  1 

Legrand 037261 Viking3 fáz.sorkap. 4mm2 2 vez.hez szürke 1 em.rug.  8 

Legrand 601203 Nedbox fk 3s 39m kiselosztó  1 
Legrand 601208 Nedbox ajtó 3s 39m fehér fk °° 1 

Fólia száma 17 / 17

Tervszám:Projekt száma CAD_2014_038

A
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Tervező: Szalóki Tamás Dátum:CAD_2014_038 2014.04.22.


