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Ez a terv a tervezők szellemi tulajdona. A szerzői jog védelméről szóló törvény értelmében a terv vagy adatai,

 átadása, közzététele, lemásolása vagy adaptálása a tervezők beleegyezése nélkül tilos !

TERV:

ELEKTROMOS TERVEZŐ:

DÁTUM:

LÉPTÉK:

M1:25 (A3)

2015.06.

MEGRENDELŐ:

MUNKA:

RAJZSZÁM:

TERVFAJTA:

ELEKTROMOS

állomásban új fogyasztói hely kialakítás

BHTR 0,4kV-os elosztók egyvonalas terv

Csonka Attila V, EN-VI, EN-ME, EN-HŐ 06-0491

Szegedi Tudományegyetem

Szeged, Dugonics tér 13.

ÁOK 001-493 jsz. Gyermekklinika BHTR

T-15-21

Érintésvédelmi mód: TN-C

Leágazás szám

Teljesítmény

Megnevezés

Kábelnév

Védelem

Kábel

PEN

1.

4x2x1x300mm2

3.2.

100A 3P

4. 6.5. 7. 8. 9.

L1,L2,L3 400/230V In=1600A Izmax=25kA

S1

EFEN IN

1600A

4a 3P

10.

Betáplálás

TR-ról

1F1

400A

3P

MAK 140/100

1000/5A

0,5s

5VA

Anyagcsere

szűrő labor

2F1

400A

3P

3F1

400A

3P

4F1

400A

3P

5F1

400A

3P

6F1

400A

3P

7F1

400A

3P

8F1

400A

3P

4x95mm2

Meglévő

250A 3P

Meglévő

250A 3P

Meglévő

125A 3P

DNT

segédüzem

3x95/95mm2

Meglévő

DNT

I.

4x240mm2

Meglévő

200A 3P

DNT

II.

4x240mm2

Meglévő

160A 3P

Fül, orr, gége

II.

3x150/150mm2

Meglévő

315A 3P

4x240mm2

Meglévő

Gyerekklinika

400A 3P

Meddő

mérőszekr.

4x240mm2

9F1

400A

3P

Meglévő

11.

100A 3P

Izotop

labor

3x95/95mm2

10F1

400A

3P

Meglévő

12.

50A 3P

Izotop

labor

3x50/50mm2

11F1

160A

3P

Meglévő

13.

50A 3P

Tömörítő

3x25/25mm2

12F1

160A

3P

Meglévő

14.

160A 3P

Kémiai

labor

3x240/240mm2

13F1

400A

3P

Meglévő

15.

S2

630A

3P

4x1x240mm2

Betáplálás

TR-ról

PEN

MAK 140/80

500/5

0,5s

5VA

L1,L2,L3 400/230V In=500A Izmax=25kA

16.

250A 3P

4x240mm2

1F2

400A

3P

17.

250A 3P

4x240mm2

2F2

400A

3P

Gazd. hivatal Gazd. hivatal

I. II.

Tartalék Tartalék

Gazdasági Hivatal átkötendő kábelei

16. és 17. áramkörre

1x240mm2

MKH Z/S    


