NEGYED/féléves ellenőrzési és karbantartási FEladatok 
EGYESÍTETT Felhívás
Beépített nagynyomású vízköddel oltó és Sprinkler
tűzoltó rendszer

Projekt: Szegedi Tudományegyetem SZAKK 410 ágyas és 265 ágyas klinika 
Címe: 6722 Szeged, Semmelweis u 6.
1.
ELŐZMÉNYEK

Ajánlatkérő (továbbiakban: Megrendelő): 
Szegedi Tudományegyetem Létesítménygazdálkodási Igazgatóság, Szeged, Szentháromság u.34.   

Létesítmény: Szegedi Tudományegyetem SZAKK 410 ágyas és 265 ágyas klinika, Szeged,

Semmelweis u.6.
VÍZKÖDDEL OLTÓ és SPRINKLER BERENDEZÉS KARBANTARTÁSA

2.
az ellenőrzés módja

Jelen ajánlatkérés a Szegedi Tudományegyetem SZAKK 410 ágyas klinika projekt keretén belül megépített nagynyomású Danfoss-semco típusú vízköddel oltó rendszer negyed/féléves rendszerességgel történő megelőző karbantartására vonatkozik.
Az ellenőrzéseket és a megelőző karbantartást Vállalkozó a 28/2011 (IX.6) BM rendelet és a vonatkozó MSZ-EN 12845 szabvány, valamint a DANFOSS-semco A/S előírásai alapján végezzük, figyelembe véve az NFPA 750 és CEN/TS 14972 iránymutatását is.

3.
Megrendelő feladatai

A napi és heti ellenőrzéseket az üzemeltető végzi a rendszert telepítő cég (jelen esetben DUNAMENTI TŰZŐR Kft.) oktatása és rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján a törvényi előírásoknak megfelelően!

A heti ellenőrzések során szemrevételezéssel kell ellenőrizni a rendszer üzemállapotának meglétét mind a szerelvényeknél, mind a gépházban és a létesítmény teljes területén.

Az ellenőrzés végrehajtására Vállalkozó részletes utasítást dolgozott ki, melyben rögzíti az ellenőrzés feladatait, valamint annak megfelelő dokumentálását.

Ellenőrzést csak olyan személy végezhet, akit a munkáltató megbízott, rendelkezik megfelelő ismeretekkel, valamint korábban oktatásban részesült.

4.
vállalkozó ellenőrzési feladatai

4.1 Negyed/Féléves ellenőrzés

A negyedévenkénti ellenőrzést és teszteket a Vállalkozó gyártói szakvizsgával, és megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberei végzik az alábbiak szerint.

	Karbantartás
	
	


	
	Napi, Heti karbantartás (A havi adatok zárójelben)
	Negyed/Féléves karbantartás
	Éves karbantartás
	További karbantartás
	Tüzet követően

	1
	Szórófejek

	1.1
	Vizuális ellenőrzés
	X
	X
	X
	
	

	1.2
	Csere
	
	
	
	
	X

	2
	Csőhálózat/csőbilincsek

	2.1
	Vizuális ellenőrzés
	X
	X
	X
	
	X

	2.2
	A felszerelés ellenőrzése
	
	
	X
	
	X

	2.3
	Nyomáspróba
	
	
	
	X
	X

	3
	Szakaszoló szelepek

	3.1
	Vizuális ellenőrzés
	X
	X
	X
	
	X

	3.2
	A felszerelés ellenőrzése
	
	X
	X
	
	X

	3.3
	A működés ellenőrzése
	
	X
	X
	
	X

	3.4
	Az áramláskapcsoló ellenőrzése
	
	x
	X
	
	X

	3.5
	A folyamatosan megfigyelt kapcsolók ellenőrzése
	
	X
	X
	
	X

	4
	Szivattyú és tartály- rendszer

	4.1
	Vizuális ellenőrzés
	X
	X
	X
	
	X

	4.2
	A szivattyú indításának és leállításának vizsgálata
	(
	X
	X
	
	X

	4.3
	A szivattyú automatikus beindulásának ellenőrzése
	
	X
	X
	
	X

	4.4
	A víztartály szintszabályozási funkciójának ellenőrzése
	
	X
	X
	
	X

	4.5
	A szűrő ellenőrzése
	
	X
	X
	
	X

	4.6
	A tűzérzékelés, a riasztások és a kijelzések ellenőrzése
	
	X
	X
	
	X

	4.7
	A szivattyúegység tűz-/hibariasztásainak ellenőrzése
	
	X
	X
	
	X

	Az ellenőrzést végezte:
	Helyszín

Dolgozók
	Szakképzett és betanított személy


A negyed/féléves ellenőrzések végrehajtására, az érvényben lévő jogszabályok, a magyar szabványok előírásait figyelembe véve, ellenőrzési tesztlapot dolgozunk ki, melynek alkalmazásával az ellenőrzés, és annak dokumentálása pontosan és szakszerűen elvégezhető.

A tesztlapok a számla mellékletét képezik.

A riasztási jelzések vizsgálatát csak a helyi üzemvezetők tájékoztatásával és engedélyével tudja Vállalkozó elvégezni. Az üzemvezetők tájékoztatását és engedélyük beszerzését Megrendelőnek kell biztosítania.

4.2
Oktatás, képzés, továbbképzés

Megrendelő által kijelölt személyek részére évente 1 alkalommal, a rendszer üzemvitelével, kezelésével, azonnali hibaelhárításával kapcsolatos oktatást, illetve képzést, továbbképzést tart a vállalkozó, mely elméleti és gyakorlati részből áll. Itt nyílik lehetőség új kezelőszemélyzet oktatására, a régi személyzet ismereteinek felfrissítésére, a felmerülő kérdések megválaszolására.

Az oktatás időpontjáról a Vállalkozó javaslatot küld a Megrendelőnek.

5.
 Folyamatos karbantartás

A rendszer folyamatos karbantartását a negyedéves, féléves, éves ellenőrzések alkalmával végzi Vállalkozó, melynek során általános üzemviteli, és megelőző karbantartást hajt végre a gépkönyvekben leírt előírások szerint. A rendszeres kötelező karbantartás elmulasztása, a rendszer gyártói/forgalmazói garanciavesztésével járhat, ezért a mulasztásból származó kár a Vállalkozót terheli.
4./ TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:

Negyedévente/Félévente, tárgyi szerződés létrejöttétől, annak felmondásáig.

A szerződést bármely fél, féléves felmondási határidővel, írásban mondhatja fel.

5./ TELJESÍTÉS MÓDJA:

A karbantartási, javítási munkák elvégzését követően a működő rendszer bemutatása, átadása a kezelőknek. Jegyzőkönyvek átadása. Valamennyi elvégzett karbantartási, hibaelhárítási tevékenységet írásban dokumentálni, és az elvégzés tényét Megrendelő képviselőjével igazoltatni szükséges. Vállalkozó legalább félévenként köteles a karbantartási feladatokat elvégezni. Két karbantartási időpont között legalább 120 nap, illetve legfeljebb 180 nap időkülönbség lehet.

6.
szerződéses ár

Árforma: fix ár. Árképzés: Egyösszegű megállapodás szerinti ár.

A szerződéses ár tartalmazza az időszakos ellenőrzések és dokumentálások elvégzésének, a kiszállásoknak, szerelési segédanyagoknak, árát és munkadíját. Tartalmazza továbbá a karbantartás során utántöltésre felhasznált kenő-, zsírzó anyagokat.

Nem tartalmazza az ár az esetlegesen felmerült hiányosságok kijavításának munka- és anyagdíját, a szervizelés során szükséges kenőanyag, és szűrőcserék. 

Nem tárgya a szerződésnek az épület területén meglévő egyéb tűzvédelmi berendezések, felszerelések, tűzcsapok ellenőrzése, karbantartása.

6.1.
karbantartási és ellenőrzési ár

Folyamatos ellenőrzés és karbantartás 2+2 fő szakemberrel, a kiszállási díjat tartalmazza az ár.

SPRINKLER rendszer(féléves gyakorisággal):

Jelenlegi érvénybe lévő szerződéses ár (sz.sz. 148-176-421)
………   .-Ft + 27% Áfa/év

VÍZKÖDDEL oltó rendszer(negyedéves gyakorisággal):

Ajánlatban megküldött ár





 ………….-Ft + 27% Áfa/év

Összesen egy évre az ellenőrzési és karbantartási tevékenység, és a kiszállások díja Vízköd+Sprinkler 2 külön szerződés esetén:


…………..- Ft + Áfa / év

Összesen egy évre az ellenőrzési és karbantartási tevékenység (Vízköd+Sprinkler), és a kiszállások díja KEDVEZMÉNYES (1db (közös)szerződés esetén): …………...-Ft+Áfa/év

6.2. Az eseti javítások díja

Amennyiben Megrendelő írásos kérésére, az időszakos ellenőrzéseken túlmenően ellenőrzésre, vagy munkavégzésre kerül sor, valamint Megrendelő hibájából Vállalkozó nem tudja elvégezni az időszakos ellenőrzést, karbantartást Vállalkozó az alábbi árakat alkalmazza:

Szakszerelői díj:
  

  …….,- Ft + Áfa / óra / fő

Mérnöki díj:
  

……...,- Ft + Áfa / óra / fő 

Eseti kiszállási díj:



……...,- Ft + Áfa / alkalom

Éves oktatások (szükség esetén) megtartásának díja: 

………,- Ft + Áfa / alkalom

Nem garanciális meghibásodás esetén a javítás díja
:

 ……,-Ft/fő/óra+anyagköltség

Nem garanciális meghibásodás esetén a  kiszállás díja:

……..,-Ft/alkalom.

A díj összege minden tárgyév január 15-ig felülvizsgálatra kerül, és az infláció mértékének figyelembevételével –kölcsönös megegyezéssel:  változhat!
7. Fizetési feltételek

Számlázási hiányosságok esetén Megrendelő késedelmi kamatot nem fizet. Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozót, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamat illeti meg. Fizetés módja: átutalás.

Vállalkozó az elvégzett tevékenységet negyedéves időszakonként számlázza. A fizetés átutalással történik, a kiállított számla ellenében, a számla kézhez vételétől számított 60 napon belül.

8.
Vállalási határidő

Az ellenőrzési és karbantartási feladatok elvégzése Megrendelő és Vállalkozó által közösen előre leegyeztetett időpontban történik.

Az eseti javítások tekintetében az írásban beérkezett bejelentést követően, munkanapokon 3 napon belül, munkaszüneti, vagy ünnepnapokon 5 napon belül a munkákat Vállalkozó a felméréssel megkezdi.

9.
EGYÉB KIKÖTÉSEK

Szerződéskötéskor a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során egymás tevékenységéről tudomásukra jutott bármely tényt, adatot, információt, kölcsönösen egymás üzleti titkainak tekintenek és azokat bármely harmadik fél részére csak a másik fél előzetes írásbeli engedélye esetén adják ki. Ez a kötelezettségvállalás a feleket a szerződés időbeli hatályának megszűnése után is terheli.

10.
GARANCIA

Az eseti javítások (Nem garanciális!) elvégzése során a Vállalkozó az által beépített anyagokra és elvégzett munkákra garanciát vállal. A garanciaidő időtartama 12 hónap. Vállalkozó a szavatosság tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeket vállalja. 

11.
AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE

3

