Az Irinyi épület SZTE/2017/PM07383 (Szeged, Tisza Lajos krt. 103) III lph. 2. emeleti felújítására kiírt tervezési munkáival kapcsolatban a beérkezett kérdésekre a válaszok a következők:

A bejáráson elhangzottak szerint kérem erősítsék meg hogy az alábbi elektromos tervezési feladatokat kell elvégezni:

- Az érintett területen a 0,4 kV os hálózat felmérése.
[bookmark: _GoBack]- Az alkalmazott technológiai berendezések szerinti teljesítmény mérleg elkészítése.
- A mérleg és a felmérés alapján a szükséges mértékben az elektromos hálózat tervezése, mely a meglévő elosztót nem érinti.
- Telepítendő gépészeti berendezések energiallátásánek, vezérléseinek tervezése.
- Épület villamos energiaellátó hálózatának ellenőrzése, a megnövekedett teljesítmények    függvényében.
- Informatikai hálózat szükség szerinti végpontjainak tervezése.
- Kivetítők erős, és gyengeáramú hálózatainak tervezése.
- A tervezés során a meglévő lámpatestek megmaradónak tekintendők, igy világítás méretezés nem tárgya a vállalásnak.
Igen, megerősítjük.

 - Kérnénk a kiírásban szereplő " 2016 10.12.-i dátumú tanulmányterv"-et átadni.
A kiírás szerint a  nyertes pályázó megkapja, nem tartalmaz olyan információt, ami az ajánlatadást érdemben befolyásolja.

Építész szakipart érintő kérdések:

- bútorozási terv szükséges: Milyen bútorokat kell betervezni? Kereskedelmi bútorokat, vagy egyedi tervezésűeket? Ha egyedieket, akkor ezek tervezése milyen mértékig a feladatunk? Kiviteli és/vagy Gyártmányterveket kell adni?
A tervezendő kereskedelmi bútorok illeszkedjenek az épület már felújított részein lévő új bútorokhoz.
- Akadálymentesítés: Milyen mértékű akadálymentesítés kell? Burkolati szinten megálljon, ajtók kialakítása, vagy kell infokommunikációs is? Indukciós hurok szükséges?
Akadálymentesítés az OTÉK 108 § alapján, a tervezési feladat része.
- Tűzvédelem: Mit tartalmazzon a tűzvédelem? Egy ilyen egységet nem lehet kiragadni az egészből, egészként kell kezelni. A tervezési feladathoz tartozóan elvárás, hogy a teljes épület tűzvédelmét felül kell vizsgálni, vagy konkrét elképzelésük volt a tűzvédelmi tervfejezet elkészítésével?
A tervezési feladattal összefüggő mértékű, a vonatkozó előírásoknak,jogszabályoknak megfelelő  anyagot kell készíteni, megrendelőnek nincs ezen túlmutató igénye.
- építészet: A mennyezeteken láttunk beázási nyomokat. Ezek okainak felkutatása és javítása tervezési feladat? (pl. bádogozás javítás, tetőjavítás, szigetelés korrekció, stb.)
Nem feladat.

Épületgépészet:
 - a VRF rendszer villamos teljesítményigénye rendelkezésre áll? (minimum 30-40kW)
Az épület elektromos teljesítmény igényének esetleges növelése nem része jelen tervezési feladatnak.
 - a VRF rendszer kültéri berendezések elhelyezhető-e tetőn vagy homlokzaton? (műemléki védettség, KÖH, stb.)
Tervezési feladat az esetleges egyeztetéssel együtt.
 - az ezekhez tartozó statika tervezése feladat?
Amennyiben a tervezett rendszer működőképességéhez és megépítéshez szükséges, akkor természetesen a tervezési feladat része. 


