

Az SZTE/2017/PM07414 „SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ szünetmentes tápegységbe akkumulátorok cseréje” pályázatra beérkezett kérdésekre a válaszok:
 
1. - hány darab és mekkora kapacitású akkumulátor van a gépben ? - 20 db 28 Ah-ás akkumulátor van a tápegységben
1. 
- csak belső akkus vagy van külső kiegészítő akkumulátor egység is ? - Nincs külső kiegészítő egység,
1. 
- egy-két kép a gépről és akkuegységről, ha van - nincsenek képek
- normál munkaidőben végezhető-e a munka vagy munkaidőn kívül - A csere munkaidőben végezhető.
1. 
- az akkumulátorcserével egy időben legyen-e gépkarbantartás - A berendezést be kell üzemelni, amennyiben a beüzemeléshez szükséges a karbantartás úgy kérem költségelni.
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