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Műszaki leírás
„Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Szegedi tudományegyetem
villamosenergia ellátásának céljából”



Ajánlatkérő:
Szegedi Tudomány Egyetem



A tervezéssel szemben támasztott általános követelmények
A beruházás célja
A Szegedi Tudomány Egyetem elkötelezett célja a helyi villamosenergia-igény megújuló energiaforrásból történő ellátása. Ennek érdekében az Intézet a „KEHOP-5.2.11.” kódszámú pályázat keretén belül egy 169,56 kW teljesítményű fotovillamos rendszer kialakítását tervezi. A tervezett megújuló energetikai rendszer megépítésével a Szegedi Tudomány Egyetem hozzájárulhat „Magyarország megújuló energia hasznosítás cselekvési terve a 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról” nemzeti célkitűzés eléréséhez.

A tervezési feladat általános leírása
Tervező feladata a 6725 Szeged, Kálvária sugárút 57. sz. telephely területén elhelyezkedő épületek tetején rögzíthető-, 169,56 kW névleges teljesítményű napelemes rendszer „tenderterv szintű” megtervezése a szükséges tender tervdokumentáció-, valamint hálózatcsatlakozási jóváhagyási tervdokumentáció elkészítésével és a jóváhagyási eljárás lebonyolításával.

A tervdokumentáció elkészítése során a Tervezőnek figyelembe kell vennie minden – a tárgyi feladat ellátásához szükséges – szakmai ajánlási-, szabványi-, és jogszabályi előírást. A napelemes rendszert úgy kell megtervezni, hogy az a Megrendelői- és az elosztói engedélyesi igényeknek megfeleljen. A fotovillamos rendszer tervezése során figyelembe kell venni a helyi adottságokat, az épületek- valamint a campus rendeltetésének megfelelő használatot.

Napelemes rendszer elhelyezése
A napelem modulok elhelyezésénél törekedni kell a helykihasználás-, és a tájolási viszonyok optimalizálására. A napelemeket lehetőség szerint úgy kell elhelyezni, hogy azok az év egyetlen napszakában se kerülhessenek árnyékba – ezáltal is biztosítva a villamosenergia-hozam maximalizációt. Törekedni kell a meglévő környezet óvására, de amennyiben gazdaságilag és szakmailag indokolt – és nincs külön jogszabály, vagy helyi előírás amely gátolná – úgy a telepítési környezet módosítható.

Napelem-modulok megválasztása
A napelemes rendszerbe tervezendő napelem modulok – kristályos modulok esetén – meg kell, hogy feleljenek az IEC 61215, EN 61215 és az IEC 61730, EN 61730 szabványokban meghatározott feltételeknek.
Tartószerkezet megválasztása
A tartószerkezetet, melyre a napelem modulok kerülnek, úgy kell kiválasztani, hogy hó- és szélterhelés szempontjából is megfeleljen a helyi adottságoknak. A tervezés során előnyben kell részesíteni azon tartószerkezeti rendszereket, melyek a lehető legkevesebb beavatkozást igénylik a meglévő tetőszerkezetekben, így elkerülve az esetleges beázásokat és egyéb mechanikai problémákat.

Inverter megválasztása
Tervező választása szerint a termelés folytonosság biztosítása, az energiatermelés skálázhatósága, és az üzemviteli redundancia fenntartása érdekében string inverteres topológiájú inverterek közül bármilyen egységteljesítményű berendezést választhat, de minden esetben figyelembe kell vegye a gazdaságosságot. Az invertereknek adott esetben alkalmasnak kell lenniük monitoring rendszerbe való beintegrálhatóságra.

Távfelügyeleti (monitoring rendszer)
A tervezett napelemes rendszernek alkalmasnak kell lennie távfelügyeleti rendszerből való megfigyelhetőségre, így a helyszínkiválasztás és az egyes berendezések megválasztása során minden esetben szempont kell, legyen a távfelügyelet (monitoring) biztosíthatósága.

A tervezési feladatok részletezése
Tervező feladata egy – a Szegedi Tudomány Egyetem 6725 Szeged, Kálvária sugárút 57. telephely épületein elhelyezendő – 169,56 kW-os napelemes rendszer tenderterv szintű megtervezése a vonatkozó jóváhagyási eljárás lebonyolításában való részvétellel (annak koordinálásával).

Műszaki adottságok, műszaki megkötések részletezése
Igénybe vehető intézeti épületek
A 169,56 kW teljesítményű fotovillamos rendszer kialakításához a 6725 Szeged, Kálvária sugárút 57. telephelyei található – a napelemes rendszer létesítésére statikailag és egyéb műszaki paraméterekben megfelelő – épületek vehetőek igénybe.

Csatlakozási pontba történő visszatáplálás
Tervezőnek a rendelkezésére bocsátott adatok/dokumentumok figyelembevételével egy olyan 169,56 kW teljesítményű napelemes rendszer méretezését kell megvalósítania, mely a középfeszültségű közcélú villamosenergia-hálózatra nem termel ki.

Ajánlatkérő a nyertes Tervező rendelkezésére bocsátja az épületek fogyasztási adatait (15 perces menetrendi bontásban).

Tervdokumentációk készítése
Kiviteli tervdokumentáció
Tervező feladata a maximum 222 kW-os teljesítményű napelemes rendszer létesítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció összeállítása az alábbiak szerint:
· Napelemes rendszer kiviteli tervdokumentáció
· Műszaki leírás
· Egyéb adatlapok, mellékletek
· Statikai tervfejezet
· Villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció (amennyiben szükséges)

Hálózatcsatlakozási jóváhagyási tervdokumentáció
Tervező feladata az Elosztói szabályzatnak megfelelő hálózatcsatlakozási tervdokumentáció elkészítése.

Árazott-, árazatlan költségvetés készítése
Tervező feladata a kiviteli tervdokumentációnak megfelelő-, a létesítéshez szükséges anyagokat tartalmazó árazatlan és árazott költségvetés elkészítése.

Hálózatcsatlakozási jóváhagyási eljárás lebonyolítása
Tervező feladata a 169,56 kW teljesítményű napelemes rendszer elosztói engedélyesnél történő hálózatcsatlakozási jóváhagyási eljárás lebonyolítása. Tervező a Megrendelővel legyeztetett és jóváhagyott tervdokumentációt az elosztói engedélyes részére – jóváhagyás céljából – az előírt példányszámban be kell nyújtsa. Tervező feladata részt venni az esetleges hiánypótlások teljesítésében, valamint az esetlegesen felmerülő „áramszolgáltatói” kérdések tisztázásában.


Közreműködés közbeszerzési eljárásban
Tervező feladata közreműködni a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban esetlegesen felmerülő műszaki kérdések megválaszolásában, illetve a szükség szerinti dokumentáció-módosítási munkákban.

Teljesítés helyei
Tervező a tender-, és hálózatcsatlakozási jóváhagyási tervdokumentációkat a megfelelő példányszámban Szegedi Tudomány Egyetemnek kell leszállítsa, míg a hálózatcsatlakozási jóváhagyási tervdokumentációt az elosztói engedélyesnek (EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft.) kell megfelelő példányszámban leszállítsa.

Szegedi Tudomány Egyetem
6722 Szeged, Szentháromság utca 34.

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
6724 Szeged Kossuth L. sgt.64-66.
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