Gépész műleírás

A légtechnikai kivitelezést a TEN PLAN Mérnöki Iroda KFT. gépészeti tervei valamint a CADteam Kft. elektromos tervdokumentáció alapján kell költségelni.
A költségvetésben szereplő 1 db. fan-coil berendezést, járulékos szerelvényeivel együtt nem kell költségelni, mert a meglévőt kell áthelyezni a tervezett helyre.
Plusz tételként viszont egy 2,5 kW-os téliesített szettel ellátott monosplit-et kell beárazni.
Csövezés a legtechnika mellett a tetőre, kültéri elhelyezése hóhatár feletti tartóra (
A víz-csatornaszerelést 1 kl.-ként kell kezelni, mely magában foglalja a jelenlegi mosogató elbontását, valamint az új, az Intézet által biztosított egymedencés mosogató kiépítését  (csapteleppel, csőszifonnal, plusz hidegvíz csapolóval) beüzemelését.
Árajánlatukban ezt gépészeti tételsorként kell egy összegben (1kl.-ként) költségelni!
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