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SZTE Mérnöki kar Szeged Moszkvai körút 9.sz.Karbantartás és hibajavító ügyeleti szolgáltatás


1. Rendszeres éves tervszerű megelőző karbantartás évi 4 alkalommal.

1.1. Nagy karbantartás (április és október hóban)

1.1.1. A hőszivattyúk karbantartása a következőkre terjed ki:

· Primer és szekunderköri tömörség vizsgálata
· szivárgás vizsgálat (évi egy alkalommal tavasszal dokumentált méréssel)
· programozás ellenőrzés, szükséges állítások
· hőcserélők ellenőrzése
· reteszek próbája, érzékelők ellenőrzése
· olajszint ellenőrzés
· javaslattétel az előforduló rendellenességek megszüntetésére, műszaki tanácsadás
· a meghibásodott alkatrészek szükség szerinti cseréje (elfogadott árajánlat alapján külön térítés ellenében)

1.1.2. A napkollektoros rendszer karbantartása a következőkre terjed ki:

·  üzemelési tapasztalatok összegyűjtése,
· fagyálló közeg ellenőrzése,
· rendszer üzemi nyomás ellenőrzése, szükség esetén helyesbítése,
· szűrők szükség szerinti tisztítása, cseréje,
· tömítetlenségre utaló jeleknél szivárgás keresése, hibaelhárítás,
· vezérlő automatika rendszerdiagnosztika beállítás,
· szivattyúk működésének ellenőrzése,
· automatika elemek vizsgálata, szükség szerinti után állítása,
· légtelenítő berendezések ellenőrzése, rendszerlégtelenítés,
· biztonsági szelepek működésének mechanikus ellenőrzése,
· tágulási tartály előnyomásának ellenőrzése, szükség szerinti beállítása.

1.2. Kis karbantartás, működés ellenőrzés (július, január)

1.2.1. A hőszivattyúk kiskarbantartása a következőkre terjed ki:

· Primer és szekunderköri tömörség vizsgálata
· programozás ellenőrzés, szükséges állítások
· hőcserélők ellenőrzése
· reteszek próbája, érzékelők ellenőrzése
· javaslattétel az előforduló rendellenességek megszüntetésére, műszaki tanácsadás
· a meghibásodott alkatrészek szükség szerinti cseréje 
1.2.2. A napkollektoros rendszer kiskarbantartása a következőkre terjed ki:

·  üzemelési tapasztalatok összegyűjtése,
· fagyálló közeg ellenőrzése,
· rendszer üzemi nyomás ellenőrzése, szükség esetén helyesbítése,
· szűrők szükség szerinti tisztítása, cseréje,
· automatika elemek vizsgálata, szükség szerinti után állítása,
· légtelenítő berendezések ellenőrzése, rendszerlégtelenítés,


1.2.3. Kazán működésellenőrzés, 

1.2.3.1. működés ellenőrzés, a következőkre terjed ki:

· üzemelési tapasztalatok összegyűjtése,
· elektromos érintkezők ellenőrzése, 
· hőmérséklet és nyomáshatárolók működésének ellenőrzése, 
· füstcsappantyú működés ellenőrzése
· automatika átvizsgálása,
· épületfelügyeleti kapcsolatok ellenőrzése, szükség szerinti programozása,
· javaslattétel rendellenességek megszüntetésére, műszaki tanácsadás 

1.2.4. Épületgépészeti automatika rendszer karbantartása

1.2.4.1. Biztonságtechnikai vizsgálatok
· vezérlési és szabályozástechnikai funkció felülvizsgálatok
· vezérlő és szabályozó elemek működésellenőrzése
· automatika elemek funkcionális vizsgálata
1.2.5. Kazán működésellenőrzés, a következőkre terjed ki:

· üzemelési tapasztalatok összegyűjtése,
· elektromos érintkezők ellenőrzése, 
· hőmérséklet és nyomáshatárolók működésének ellenőrzése, 
· füstcsappantyú működés ellenőrzése
· automatika átvizsgálása,
· épületfelügyeleti kapcsolatok ellenőrzése, szükség szerinti programozása,
· javaslattétel rendellenességek megszüntetésére, műszaki tanácsadás 


1.2.6. Épületgépészeti automatika rendszer karbantartása

1.2.6.1. Biztonságtechnikai vizsgálatok

· vezérlési és szabályozástechnikai funkció felülvizsgálatok
· vezérlő és szabályozó elemek működésellenőrzése
· automatika elemek funkcionális vizsgálata
· mechanikai és elektromos pozicionálás, után állítás, paraméterezés
· végrehajtó és beavatkozó szervek mechanikus működés ellenőrzése
· automatika készülékek feszültségeinek és áramfelvételeinek ellenőrzése
· a teljes automatika rendszer szabályozás- és vezérléstechnikai ellenőrzése

1.2.6.2. Üzemviteli jellegű karbantartási feladatok

· automatika rendszer elemeinek szemrevételezése
· hiba esetén hibaanalízis készítése
· hibanapló elemzése, hibajelenségek ellenőrzése
· terepi érzékelők és jeladók ellenőrzése, szükség szerinti beállítása
· ellenőrző mérések, kritikus elemek kalibrálása
· végrehajtó és beavatkozó szervek üzemelésének funkcionális ellenőrzése
· rendszergazda szintű szoftveres paraméteres módosítások-beállítások végrehajtása
· kommunikációs kapcsolatok rendszerellenőrzése
· rendszeroptimalizálás
· távoli eléréssel kapcsolatos rendszerellenőrzések, tesztelések
· a teljes rendszer üzemviteli és üzemelési tapasztalatainak értékelése (Vállalkozó időszakonként javaslatot tesz Megrendelő felé a rendszer műszakilag- gazdaságilag optimálisabb üzemelésével, fenntartásával, állagmegóvásával és korszerűsítésével kapcsolatban


· mechanikai és elektromos pozicionálás, után állítás, paraméterezés
· a teljes automatika rendszer szabályozás- és vezérléstechnikai működés ellenőrzése

1.2.6.3. Üzemviteli jellegű karbantartási feladatok

· hibanapló elemzése, hibajelenségek ellenőrzése
· végrehajtó és beavatkozó szervek üzemelésének funkcionális ellenőrzése
· rendszergazda szintű szoftveres paraméteres módosítások-beállítások végrehajtása
· kommunikációs kapcsolatok rendszerellenőrzése
· rendszeroptimalizálás
· távoli eléréssel kapcsolatos rendszerellenőrzések, tesztelések
· a teljes rendszer üzemviteli és üzemelési tapasztalatainak értékelése (Vállalkozó időszakonként javaslatot tesz Megrendelő felé a rendszer műszakilag- gazdaságilag optimálisabb üzemelésével, fenntartásával, állagmegóvásával és korszerűsítésével kapcsolatban


2. Ügyeleti szolgáltatás


Vállalkozó folyamatosan 0-24 órában fogadja Megrendelő esetleges hibabejelentéseit, melyre a bejelentéssel egy időben távoli eléréssel az épületgépészeti automatika rendszert lekérdezi, javaslatot tesz esetleges azonnali beavatkozásokra, illetve szükség esetén a következő munkanapon a rendszer ismeretével rendelkező szakembereivel megkezdi a hibaanalízist, illetve a hiba kijavítását.
