1. számú melléklet
Általános előírások:
· A Vállalkozónak rendelkeznie kell 1 éven belül elvégzett PARADOX riasztórendszer kiépítésére szóló minimum 2.000.000 Ft értékű referenciával.
· A Vállalkozó az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évben nem lehet veszteséges.
· [bookmark: _GoBack]A Vállalkozónak rendelkeznie kell a szerződés tárgyában leírt feladatok elvégzéséhez szükséges eszközökkel és raktárkészlettel.
· A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit.
· A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik, ezért a berendezési tárgyak védelméről (pl.: porvédelem) a Vállalkozónak kell gondoskodnia!
· A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről.
· A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani.
· A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat a Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
· Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.
· A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.
· Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a Megrendelő határozza meg.
· A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés után lehetséges.
· A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
· A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
· Az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
· Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű).
· Kivitelezői szabványossági nyilatkozat az alkalmazott szabványok feltüntetésével.
· Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat.
· Garanciajegyek.
· Papíralapú építési naplót kell vezetni (elektronikus építési naplót nem kell vezetni).

A műszaki átadás-átvétel feltétele, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként.


Műszaki előírások:
Új riasztórendszer kerül telepítésre, mely az SZTE ÁOK Dékáni Hivatal Műkincs tároló vitrineit, valamint a Szent Györgyi Albert szobát védi. A vitrinekben, a kialakításuk miatt, csak vezeték nélküli megoldás alkalmazható.

Szekrényenként az alábbi érzékelőket kérjük elhelyezni:
· Nyitásérzékelő: Az ajtó kinyitására jelez
· Elmozdulás érzékelő: A vitrin elvitelére jelez
· Üvegtörés érzékelő: A vitrin ablakának betörésére jelez

A szoba védelmét vezetékes riasztórendszerrel kérjük megvalósítani, felső kategóriás mozgásérzékelőkkel és 1 db üvegtörés érzékelővel.

Az alábbiakban megadott Paradox típusú riasztórendszerrel (részletesen felsorolva az elvárt műszaki tartalom bekezdésben) műszaki tartalmában megegyező vagy annál jobb paraméterű rendszerre beadott ajánlatot áll módunkban elfogadni.

Elvárt műszaki tartalom:
· PARADOX EVO192 + K641E szett 1,00 db
· PARADOX normál fémdoboz 1,00 db
· TRAFÓ TU‐45VA 230/16,5V 1,00 db
· PARADOX T1 tamperkapcsoló 1,00 db
· PARADOX RTX3 868 Mhz 1,00 db
· PARADOX DG457 üvegtörés érzékelő 1,00 db
· PARADOX DG75 mozgásérzékelő 2,00 db
· PARADOX GS250 Rádiós elmozdulás érzékelő 8,00 db
· PARADOX G550 vezeték nélküli üvegtörés érzékelő 8,00 db
· PARADOX DCT10 vezeték nélküli nyitásérzékelő 8,00 db
· Segédanyag 1,00 db
· Munkadíj 1,00 db
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