
012

Kondiszoba

27,84 m

2

010

Lépcsőház

9,90 m

2

001

Raktár

12,15 m

2

002

Raktár

19,77 m

2

003

Szoba

17,34 m

2

007

Szoba

29,66 m

2

0,17

Szoba

20,20 m

2

013

WC-Blokk

15,01 m

2

008

Szoba

14,50 m

2

011

Közlekedő

69,57 m

2

024

Szoba

14,65 m

2

0,23

Vizesblokk

9,95 m

2

20 Tár.

1,41 m

2

0,21 Et.

1,60 m

2

022 Tár.

1,41 m

2

027

Tároló

1,14 m

2

025

Lépcsőház

17,95 m

2

030

WC-blokk

13,25 m

2

046

Közlekedő

92,49 m

2

032

WC-blokk

13,05 m

2

031

Ms. WC

5,06 m

2

033

Zongora

15,60 m

2

034

Tak. öltöző

15,27 m

2

035

Lépcsőház-Közlekedő

31,91 m

2

036

Szoba

8,71 m

2

039

Szoba

8,99 m

2

037

Előtér

7,20 m

2

038

Ms. WC

4,75 m

2

040

Raktár

12,72 m

2

041

Szoba

19,18 m

2

042

Szoba

15,88 m

2

043

Vizesblokk

15,52 m

2

056

Szoba

15,87 m

2

055

Szoba

15,38 m

2

054

Szoba

15,87 m

2

053

Iroda

15,82 m

2

052

Iroda

15,88 m

2

051

Iroda

15,61 m

2

050

Társalgó

62,31 m

2

049

Társalgó

32,37 m

2

195x65

oldalfalra szerelve

150x65

mennyezetre szerelve

150x65

oldalfalra szerelve

150x65

mennyezetre szerelve

Meglévő 150x65 + alá 195x65

oldalfalra szerelve

Melévő 195x65 + mellé 195x65 (Portára

vezetendő kábelek részére)

mennyezetre szerelve

Meglévő 150x65 + alá 195x65

(Portára vezetendő kábelek

részére)

oldalfalra szerelve

Meglévő 150x65

oldalfalra szerelve

150x65

oldalfalra szerelve

Meglévő 5db Mü-III-as 29mm-es védőcső

+3db tartalékcső

falba vésve

Meglévő

fordítódoboz

195x65

felszálló ág,

oldalfalra szerelve

195x65

oldalfalra szerelve

 Meglévő leszálló

vezetékek a

kazánház

betápálásához

Csatornában lévő EMF.3E elosztó lezárt

kábelek beforgatása EMF.3E elosztóba

Napelemkábelek,

illetve EPH

150x65

oldalfalra szerelve

új szerelés

Meglévő, bontandó

szinti elosztó

Meglévő megmaradó

60x30 DLP csatorna
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