Kérdések- Válaszok az „Inkubátorház megvalósíthatóságához kapcsolódó, annak ellátásához kiépülő út- és közmű kiviteli tervek elkészítése” tárgyában

1. Az út és közmű tervezéssel kapcsolatban létezik bármilyen tervezési előzmény?
Nincs érdemi előzmény.
1. Ha nincs tervelőzmény, akkor a megadott 12 m szélességen a tervezendő út hossza? 
Cca 250 m.
1. Továbbá igaz-e a kiírás alapján tett feltételezés, hogy az út magánterületen létesül?
Igen a teljes terület magánterületen (állami tulajdon)  fekszik.
1. Közterülethez történő csatlakoztatás és annak engedélyeztetése része-e a feladatnak?
Igen
1. Útépítési engedélyezési terv készült-e?
Nem készült.
1. Közművekre készült-e előzményterv (közműtanulmány, engedélyezési terv) és vannak-e előzetes közműnyilatkozatok.
Nincs érdemi közmű és út előzmény.
1. A tervezési feladat pontosítása, számszerűsítése szükséges (hossz, keresztmetszet, csatlakozási pontok)
Tervezési feladat részeként kerül e tervezési programba pontosításra. 
1. Engedélyek beszerzése a kiviteli terv készítésénél tervezői feladat-e?
Igen
1. Kérjünk a beruházás megrendelő által tervezett volumenét megadni szíveskedjenek (eFt)
A tervezési munka végeredménye
1. Kérjük a tervezett szakágak szerinti bontásban, a tervezett vezetékek becsült hosszát (víz, csapadék, szennyvíz, gázellátás, közvilágitás, út (m2)) megadni szíveskedjenek  
Víz kiépítendő a kollégiumi gerincből kiágazva 150 m
Csatorna szennyvíz – megvalósíthatóság szerint 80-150 m
Elektromos betáplálás a telekhatáron levő BHTR transzformátortól 130 m
Gáz kollégiumtól – kiépítendő nyomvonalfüggően kb. 200 m
Út és közvilágítás 5-ös úti bejárótól indulva kb. 200 m, út 2x3.75m széles nyomtáv, kerékpárút, járda kiépítéssel
1. Kérjük megadni az érintett összes közmű szakág (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, hírközlés, gázellátás, közvilágítás) meglévő rendszerhez történő csatlakozási pontjaival.
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