1. számú melléklet
Műszaki leírás az
„Irinyi épület II. emelet 217. terem felújítása”
tárgyú pályázathoz

2019 áprilisában a CADteam Electrocontroll Kft. elkészítette a SZTE Természettudományi és Informatikai Kar részére az Irinyi épület (Szeged, Tisza L. krt. 103.) II. emelet 217. terem felújítási kiviteli terveit.
Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 50 naptári nap

Tárgy: a kivitelező feladata a 217. tanterem felújítása a rendelkezésre álló kiviteli tervek és hatósági előírások alapján, melyeket maradéktalanul be kell tartani.

Figyelem! Komplett kiviteli tervdokumentáció készült a tárgyi épület teljes II. emeletének felújítási munkáiról! Jelen pályázat során - I. ütemként - kizárólag a 217. tanterem felújítási munkái végzendők el! (A műszaki leírások tartalmazzák a komplett felújításra vonatkozó leírásokat, de a kiadott költségvetések kizárólag a 217. tanterem felújítási munkáira vonatkoznak.

Az épület helyi védelem alatt áll, műemléki jelentőségű területen található.
A kivitelezés nem építési engedély köteles tevékenység.
A kivitelezés során papír alapú építési naplót kell vezetni.

Felhívjuk az ajánlatadó figyelmét hogy a tárgyi beszerzési eljárásban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, és szerződésszerű teljesítés során minden, a helyszíni bejárás alkalmával megismert és a pályázati kiírás szerinti műszaki tartalomnak megfelelő munka költségét magába foglalja. Vállalkozónak a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást...stb) és a helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizni kell, hogy az ajánlata minden körülményre kiterjedjen, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket vegye figyelembe. 

Általános építész előírások:
Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.
A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!
A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!
A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!
A Vállalkozók az átadott kiviteli tervdokumentáció, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

Általános gépészeti előírások:
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. 
A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 
A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. 
A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.
Minden újonnan felszerelésre kerülő vizes berendezési tárgy elé elzáró szelep beépítése szükséges, új radiátorok felszerelésénél pedig termosztatikus fejjel ellátott szelepekkel kell szerelni. 
Vízmintavételi jegyzőkönyv és negatív értékelésű szakvélemény szükséges. 
Amennyiben adagolók (WC papíradagoló, szappan adagoló, stb..) kerülnek beépítésre minden esetben egyeztetni szükséges a felhasználóval (költségvetési tételben kiírt típustól független, valamint felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg). 
A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.

Elektromos előírások:
Az elektromos szerelési munka során az érvényben lévő szabványok, valamint tűz-és munkavédelmi rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A villamos hálózat létesítése után a hálózat átadási dokumentációt össze kell állítani. A szükséges felülvizsgálatokat el kell végezni. Az ajánlatadónak az erősáramú rendszerrel kapcsolatban egyeztetési kötelezettsége van az elektromos műszaki ellenőrrel.
Kivitelező köteles ellenőrizni a teljes elkészült hálózatot és a munkaterületet a szerelvényezés után kitakarítani. Kivitelező a munka befejezése után el kell, hogy készítse a ténylegesen megvalósított állapot tartalmazó „D” tervet és köteles a terv mellékleteiben erre igényt tartóknak a megvalósulási rajzot átadni. Kivitelezőnek értesítenie kell a tervezőt a munka befejezéséről és a műszaki átadás időpontjáról.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Építési napló lapjainak másolatai
Készre jelentési nyilatkozat.
Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítmény nyilatkozatai
MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat
Megvilágítási jegyzőkönyv MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerint
Elosztó szekrények megfelelőségi nyilatkozata a megfelelősség értékelési eljárásról.
Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)
Kivitelezői nyilatkozat a tűzvédelmi áramtalanítás módjáról, fokozatairól (normál illetve biztonsági fogyasztók áramtalanításáról, stb…), helyéről, valamint annak teljes körű és megfelelő eredményű kipróbálásáról.
Kivitelezői nyilatkozat (kettős közüzemi betáplálás esetén szolgáltatói nyilatkozat) a tűzvédelmi-biztonsági berendezéseket ellátó tartalék áramforrásról, jellemzőiről, az ellátott berendezés felsorolásával.
Kivitelezői nyilatkozat a biztonsági és irányfény világításról (a rendszer ismertetésével) és az alkalmazott lámpatestek szállítói megfelelőségi nyilatkozata
Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat
Megvalósulási „D” tervek
Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)
Oktatási jegyzőkönyvek (beépített elektromos berendezések kezeléséről, karbantartásáról)
Az alábbi szerkezetek termékek beépítéséről kell kivitelezői nyilatkozatot kiállítani:
elektromos vezetékek átvezetési helyein (fal födémáttörésnél) alkalmazott tűz gátló tömítés


A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
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